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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

M CIL/E ® 93231 L6d7, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/178/18
Kotly wodne EKOPLEX PLUS

opalane granulatem drewna ,,pellets”
PN-EN 303-5: 2012
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50
produkowane przez:

THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.0.
Al.Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszkéw

Kotly wodne EKOPLEX PLUS spelniaja wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa state.

Parametr Symbol | Jednostka EKOPLEX PLUS Wymogi
Moc kottfa [kw] 12 15 17 20 25 30 37 50 60 |ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ | [%] 82 | 82 | 82 | 82| 82 | 82 | 82 | 83 | 83
energetyczna
Wytworzone ciepto Py [kW] 13 15 17 | 21,1 | 25 30 | 374 | 50 | 61,6
uzytkowe Py [kw] 3,6 4,5 51 6,0 7,5 9 109 | 15 | 16,8

. T %] 85 | 85 | 8 | 8 | 85 | 8 | 85 | 8 | 86
Sprawnos¢ uzytkowa

Mo [%] 77 79 81 81 82 82 83 82 81

Zusycie energii elnax [kw] |0,035|0,036 | 0,037 | 0,04 |0,041|0,041|0,042 0,066 0,08
elektrycznej na elmin [kW] 0,017|0,018 | 0,018 | 0,02 (0,021/0,0190,019(0,022 | 0,026
potrzeby wtasne Psp [kwW1] 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005
Emisje dotyczgce Es s mg/m? 35 34 34 33 29 24 18 21 24 <40
sezonowe.go Es o6c mg/m? 16 13 11 7 6 5 4 5 5 <20
ogrzewania | E o mg/m® | 282 | 275 | 270 | 263 | 218 | 174 | 111 | 91 | 76 <500
pomieszczen dla paliwa
zalecanego Eonoe | Mg/m® | 195 | 194 | 193 | 191 | 191 | 191 | 191 | 192 | 193 | <200
Wspétczynnik
Efektywnosci EET - 120 | 120 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121
Energetycznej

* Za$wiadczenie wydano na podstawie wynikéw badari laboratoryjnych podanych w sprawozdaniach: 76/16-LG,

77/16-LG, 81/16-LG i 82/16-LG.
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