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SWIADECTWO

Nr OS/604/CUE/18
potwierdzajace, zZe :

kotly wodne typoszeregu EKOPLEX PLUS, EKOPLEX
MAX

z palnikiem i automatycznym podajnikiem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych (EKOPLEX PLUS) 12, 15, 17, 20, 25, 30, 37, 50, 60 kW, (EKOPLEX MAX)
80, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 370, 450 kW opalane granulatem drewna ,,pellets”
produkowane przez:

THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.0.
Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszkow

spelniajg wymagania dotyczace ochrony §rodowiska: dla 5 klasy ustalone w normie PN-EN 303-5:2012.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzer Grzewczych w
Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badan: 76/16-LG ; 77/16-LG 81/16-LG ; 82/16-LG ; 45/15-LG ; 100/15-LG ; 16/14-

LG.
Nie badane kotly o mocach nominalnych 15kW, 17kW, 25kW, 30 kW, 50 kW, 80 kW, 100 kW, 150 kW, 200 kW, 300 kW, 370

kW spelniajag wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska poniewaz zgodnie z punktem 5.1.3 normy ,,PN-EN 303-5 KOTLY GRZEWCZE.
Czgsé 5: Kotly grzewcze na paliwa stale z rgcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW — Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie.” w przypadku kotléw jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej
najwiekszego do najmniejszego kotta réwnym 2:1 badania typu wykonuje si¢ dla najmniejszego i najwiekszego kotta. Nie badane kotly
mieszczg si¢ w tych przedziatach. Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, Ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych w
produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczeéniejszego uzgodnienia z Laboratorium, ktére

wydato $wiadectwo.

Okres waznosci §wiadectwa
od 04.2018 do 04.2021

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakiadu
Laboratorium Badawcze Kottéw i Urzadzen Zaklad Badan Urzadzen Energetycznych

Grzewczych
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SWIADECTWO
Nr OS/604/CUE/18

Kotly wodne typoszeregu EKOPLEX PLUS, EKOPLEX MAX o nominalnych
mocach cieplnych 12, 15, 17, 20, 25, 30, 37, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 240, 300,
370, 450 kW z automatycznym podajnikiem paliwa
badane zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5: 2012 kwalifikuja si¢ do 5 klasy.

Warto$¢ parametru
Parametr Miano EKOPLEX PLUS EKOPLEX MAX
12 20 37 60 120 240 450 Wymagania
Moc norm i
nominalna kW 12 20 37 60 120 240 450 przepisow
Qzx
Paliwo . Granulat drewna (pellets)
g Qs Ml/kg 19,3 19,3 19,3 19,3 19,5 19,7 19,5 bez wymagan
E AT % 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 <0,5
wr 7,1 7,1 4,8 48 5,7 4,9 7,0 <12
Moc cieplna kw 13,0 20,2 37,4 61,6 123,5 240,0 | 451,7 >Qzn
>88,1 - 12kW
>88,3 - 20kW _
>88,6 - 37kW |5
Sprawno$é 1 % 92,4 92,1 91,5 92,6 91.8 92,8 90,8 >88.8 - 60KW |u;
>89,0 - 120,
240 450 kW
COo* 135/ 308 | 30/304 | 94/114 | 49/ 81 10/15 11::%/ igg/ < 500 (5 kL)
:;';" oOGC* mg/m® 4/19 4/8 4/4 3/5 3/6 5/5 4/17 <20(5klL)
5 Pyt 21 16 <10 <10 24 12 19 <40 (S k)
NOx 237 216 283 267 176 210 214 -
*) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
=) przy mocy nominalnej / przy mocy obnizonej (< 0,3 mocy nominalnej)
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