INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200
InSthUt Bada\VCZy e-mail: instytut energetykifiien com pl fax 228366363
www.ien.com pl Regon: 000020586

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
CUE

\—d

93-231 Léd#, ul. Dostawcza | tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/730/CUE/18

potwierdzajace, Ze :
kotly wodne typu DuoKo 15 kW i DuoKo 24 kW
o nominalnej mocy cieplnej 15 kW, 24 kW

z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

PPHU KOTLOSPAW S.C. Przemyslaw i Jakub Wronski
63-300 Pleszew ul. Szenica 38

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badah laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza | - podane w sprawozdaniach z

badai nr 87/18-LG, 218/18-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia

z Laboratorium, ktére wydatlo §wiadectwo.

. Okres waznoSci $wiadectwa
od 08.2018 do 08.2021

Kierownik Zakladu Badat Urzadzen

Kierownik Laboratorium Badan Koflow
Energetycznych

i Urzadzen Grzew ;

. M;Q/j» we - Lo et

(podpis) (podpis)

LédZ; dnia 06.08.2018 1.

INSTYTUT ENERGETYKI
Iinstytut Badawczy
Zaktad Badan
Urzadzen Energetycznych CUE
93-231 k6dZ, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21
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INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8
e-mail: instytul energetyki@ien com pl

tel. 22 3451-200
fax 228366363

www.ien com pl

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088563

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW 1 URZADZEN GRZEWCZYCH n

93-231 L6d2, ul. Dostawcza | tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

CUE
Nt/

Kotly wodne typu DuoKo 15 kW, DuoKo 24 kW

SWIADECTWO
Nr OS/730/CUE/18

o nominalnej mocy cieplnej 15, 24 kW,

z automatycznym podawaniem paliwa stalego,
opalane weglem kamiennym sortymentu groszek,

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniaja wymagania 5 klasy.

Uzyskana wartos¢ Wymagania
Parametr Miano norm
Wegiel kamienny sortymentu groszek
s Q¢ Mi/kg 29,4 >28
& AT % 5,1 2+7
wr % 8,3 <11
Moc cieplna kW 15,8 4,4 22,9 6,0 (100+8)% Qn ***
> 88,2 ™~ 15kW
§¢ % 90,1 89,4™ 89,1 91,6™ ’
Sprawnosé n 0 X 6 > 88,4555 24 kW
i CO 53 359« 408 469 <500
= NO« 387 328 373 290 bez wymagan
4 mg/m?
E 0GC 8 10 12 11 <20
= Pyl 25 31= 23 g < 40~

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
_"‘“J dotyczy tylko mocy nominalnej

L6dz, dnia 06.08.2018 r.

INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy

Zaklad Badan

Urzgdzeii Energetycznych CUE
93-231 kédz, ul. Dostawcza 1

tel. 42 640-08-21
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INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200
Instytut Badawezy e-mail: instyiut enervetykidien.com pl fax 2283663 63

waw ien.com pl Regon: 000020586

or konta: 22 1160 2202 0000 00002687 3013 NIP, 525-00-08-761

KRS: 0000038963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTEOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
CUE

93-231 LédzZ, ul. Dostawcza | tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 N

SWIADECTWO
Nr OS/831/CUE/18

potwierdzajgce, ze :

kotly wodne typu DuoKo 34 i DuoKo 45

o nominalnej mocy cieplnej 34 kW, 45 kW
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalane Weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

PPHU KOTLOSPAW S.C. Przemyslaw i Jakub Wronski
63-300 Pleszew ul. Szenica 38

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych ~ wykonanych  przez:
Laboratorium Badan Kotlow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z
badan nr 348/18-LG, 350/18-LG.

Swiadectwo jest wazme pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badamom bez ich wezesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo,

Okres wazno$ci §wiadectwa
od 10.2018 do 010.2021

Kierownik Laboratorium Badan Kotlow Kierownik Zakl
i Urzgdzen Grzewczych

fu/ _ d@eﬁ ﬁa TYTUT ENERCGETYK

Instytut Badawcazy
Zaklad Badan
Urzgdzen E ‘nergetycunych CIL
93-231 £6dz, ul. Dostawe a1
tel. 42 640-08- 21

L6dZ; dnia 15.010.2018 r.

dt(B{?/\brzqdzeﬁ
h

(podpis)
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INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawezy — CL A ann i 2960
www.ien com pl Regon' 000020586
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP, $25-00-08-761
- KRS: 0000088963
LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH m—
[ B
N\

93-231 L6dzZ, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/831/CUE/18

Kotly wodne typu DuoKo 34, DuoKo 45
o nominalnej mocy cieplnej 34, 45 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego,
opalane weglem kamiennym sortymentu groszek,
badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spetniajg wymagania 5 klasy.

Uzyskana warto$¢ Wymagania
Parametr Miano norm
DuoKo 34 Duoko 45 i przepiséw
Wegiel kamienny sortymentu GKII
£ Qf Ml/kg 29,7 >28
& AT % 3,9 2+7
wr % 7,3 <11
Moc cieplna kw 3,6 | 98" | 42,9 | 98« (100+8)% Qn ™=
P 2 88,5 34k
Sprawno$é 1 % 90,2 90,5*= | 90,2 | 90,5 > 88"7 . 45k::;
7
By CO 240 | 443 | 164 | 443 <500
= NO« 380 280 | 371 | 280% bez wymagan
2 mg/m?
5 0GC 14 1= 16 115 <20
Pyl 37 24 37 24 < 402

“) w przeliczeniu na 10% udzialu tlenu w spalinach suchych
* dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
“) dotyczy tylko mocy nominalnej

1.6dz, dnia 15.10.2018 r.

INSTYTUT EN
Instytut Badawezy
Zaktad Badan
Urzadzen Energetycznych CUE
93-231 tddz, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

Strona2z2




